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INFORME ANUAL SOBRE LOS RESULTADOS DEL CONTROL EN GRIFO DEL
CONSUMIDOR

1. ZONA DE ABASTECIMIENTO

a) Municipio: ALHAMA DE ARAGON
b) Localidad: ALHAMA DE ARAGON
c) Numero de redes: 1

d) Numero de habitantes: 1053 (INE 2017)

2. PUNTOS DE MUESTREO POR RED DE DISTRIBUCION

# BAR AVENIDA

o Nombre y direccion de la instalacion interior: Bar Avenida, Avenida
Aragon 16

o Afio de construccidén/renovacion:

o Materiales de la instalacion interior:

o Ubicacién del punto de muestreo: Grifo bano

AYUNTAMIENTO

o Nombre y direccion de la instalacion interior: Ayuntamiento, Avenida
Aragon 17

o Afo de construccion/renovacion; (OUSTRUCC‘OU}}'QQO’ COUVI

o Materiales de la instalacion interior: ‘€oLI ETILEAO

o Ubicacién del punto de muestreo: Grifo bafio

CENTRO DE SALUD

o Nombre y direccion de la instalacion interior: Centro de Salud, Calle
Marquesa de Esquilache

o Afo de construccién/renovacion:

o Materiales de la instalacion interior:

o Ubicacién del punto de muestreo: Grifo bafio

n BAR KARLOS

o Nombre y direccion de la instalacion interior: Bar Karlos, Calle Manuel
Cortel, 5B

o Afo de construccion/renovacion:

o Materiales de la instalacion interior:

o Ubicacion del punto de muestreo: Grifo bafo

3
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PABELLON POLIDEPORTIVO

Nombre y direccion de la instalacion interior: Pabellon Multiusos
“ Angel Vicioso”, Avenida Aragén, 54

Afio de construccion/renovacion:

Materiales de la instalacion interior. @OUCTERNO

Ubicacion del punto de muestreo: Grifo baiio

TALLERES LUISITO

Nombre y direccion de la instalacion interior: Talleres Luisito, Avenida
Aragon, 95A

Afio de construccion/renovacion:

Materiales de la instalacion interior:

Ubicacion del punto de muestreo: Grifo baiio




3. RESULTADOS

a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)

Numero controles efectuados:

Numero controles programados:

Numero instalaciones muestreadas:

Instalaciones muestreadas:

Bar Avenida
Ayuntamiento

Centro de Salud

Bar Karlos

Pabellon Polideportivo

Talleres Luisito

Numero de muestras con incidencias:

Indicar fecha, parametro, valor obtenido:

No aplica

Medidas correctoras adoptadas:

No aplica




ANEXO DE INFORMES DE RESULTADOS
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4 INTERLAB

Informe de analisis

* Las actividades marcadas no estan amparadas por la acreditacion de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME N°: 2 187608

ANALISIS N°- 4242870

MUESTRA REMITIDA POR: AQUARA (ALHAMA DE ARAGOM)
DOMICILIO: AVDA. DE ARAGON, 19

POBLACION: 50230-ALHAMA DE ARAGON

DENOMINACION MUESTRA: GRIFO-W.C AYUNTAMIENTO

DESCRIPCION MUESTRA: Plastico de 500 mL{1), Plastico estaril 00 mL (Tiosulf. Sadico)(1), Tuba esteril 50 mL (HNO2)({1),
canteniendo agua potabla

FECHA RECEPCION: 10/01/2018
FECHA FINALIZACION Y EMISION: 16/01/2018

Analisis realizade por INTERLAB Catalufia, ensayos cubiertos por la acreditacién ENAC n® 1190/LE2328, C/ Apel-les
Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBI - Tel. 93 699 54 45 - Fax 93 639 59 70:

Fecha inicio analisis 10/01/2018.

PARAMETROS

RD 140/2003 || RESULTADGS ||| UNIDADES |

arscteres organolepticos
Color Método Pt/Co Ca-Q-PE-0021 18 <58 mg/L PY/Co
* Olor Dilucién Ca-Q-PE-0020 3 a25°C 1 Ind. de dil.
* Sabor Dilucién C3-Q-PE-0D20 3a25°C 1 Ind. de dil.
Turkidez Mefelometria Ca-Q-PE-0003 5 0.13 +14% UNF
Amonio Espectrofotometria Ca-Q-PE-0021 0.5 =0.10£20%  mgllL
Claro residual likre Espectrofotometria Ca-Q-FE-0004 1.0 0.B3 £15% mg/L
Conductividad a 20°C Electrometria Ca-Q-PE-0001 2600 384 +10% pSlem
pH Electrometria Ca-Q-PE-0002 8595 7.8 0.1 U. pH.
Metales RN R e b
Cobra Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002 20 0.02 £27% mg/L
Cromo Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002 50 <10 +14% pall
Hierro Metales por IGP-DES Ca-C-PE-0002 200 = 10 £22% pg/L
Miquel Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002 20 =10 £18% pail
Fleme Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002 10 < B £22% pgll
Calicteres*mi::’rdi:i_nié‘giﬁbs E i : I 7 _ SRl A 4 W
Bacterias coliformes Filtracion membrana Ca-M-PE-0045 n 0 uf.e /100 mL
Ezcherichia coli Filtracién membrana Ca-M-PE-0046 1 0 u.f.e/100 mL
INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: B/01/2018
CLORO MEDIDD POR EL CLIENTE: 0.7 mgil
OBSERVACIONES :
GRIFO CONSUMIDOR
Resultados en microbinlogia: de 1 a 3 ufe se interpreta comoe arganismo presentz y de 4 a 9 ufe como recuento estimadao.

Este informe =blo afecta a la muestra analizada. Sélo podra reproducirse parcialmente con la autorizacion por escrite del laboratario.

Aprobado en Interlab Catalufia por Técnico Superior: Gisela Estrada Gémez, Director Técnico: Marta Gil Farriol.




4 INTERLAB

Informe de analisis

* Las actividades marcadas no estan amparadas por la acraditacion de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME N®: 2220760

ANALISIS N°: 4242868

MUESTRA REMITIDA POR: AQUARA (ALHAMA DE ARAGON)
DOMICILIO: AVDA. DE ARAGON, 12

POBLACION: 50230-ALHAMA DE ARAGON

DENOMINACION MUESTRA: GRIFO GENTRO DE SALUD

DESCRIPCION MUESTRA: Plastico de 500 mL{1), Plastico estéril 500 mL (Tiosulf. Sédico)(1), Tubo esteril 50 mL (HNO3)(1),
conteniendo agua potable

FECHA RECEPCION: 7/02/2018
FECHA FINALIZACION Y EMISION: 12/03/2018

Analisis realizado por INTERLAB Catalufia, ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n® 1190/LE2328, Ci Apelles
Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBI - Tel. 93 699 54 45 - Fax 93 699 59 70:

Fecha inicio andlisis 7/03/2018.

PARAMETROS
Caracteres organolepticos .

L=

Color Métode Pt/Co Ca-0Q-PE-0031 15 <5 iﬁ mgiL PUCe

* Olor Dilucién Ca-Q-PE-0020 3a25°C 1 Ind. de dil.

* Sabor Dilucidn Ca-Q-PE-0020 3a26°C 1 Ind. de dil.

Turbidez MNefelometria Ca-Q-PE-DOD3 5 D.18 £14% UNF

Amonio Espectrofotometria Ca-Q-PE-0021 0.5 <0.10 iZB% mgiL

Clora residual libre Espectrofotometria Ca-Q-PE-0004 1.0 0.78 £15% mg/L

Conducﬁvidad a 207C Electrometria Ca-Q-PE-0001 2500 937 £10% pSlem
Electrometria Ca-Q-PE-0002 6.5-8.5 7.7 20 U. pH.

ETE R SR

Cobre Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002 20 <0.01 £27% mgfL

Cramo Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002 50 < 10 £14% pgil

Hierro Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002 200 < 10 £22% pall

MNiquel Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002 20 =10 £18% pail

Plomo Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002 1(] < B +22% pgll

|

Bacterias coliformes Filtracién mambrana Ca-M-PE-D045 a u.f.ed 100 mL

Ezcherichia coli Filtracion membrana Ca-M-PE-0048 0 0 uf.e /100 mL

INFORMACION SUMINISTRADA POREL CLIENTE i |

FECHA DE TOMA: 8/03/2018
CLORO MEDIDO POR EL CLIENTE: 0.5 mg/L

OBSERVACIONES

GRIFO CONSUMIDOR
Resultados en microbiclegia: d= 1 a 3 ufc se interprata come arganisme presente y de 4 a 9 ufc como recusnto estimado.

Esta informe sbko afecta a la muestra analizada. Sélo podra repreducirsa parcialmente con la autorizacién por escrito del lakoratario.

Aprobado en Interiab Gatalufia por Técnice Superior: Marta Gil Fariol, Directer Técnico: Maria Gil Farriol.




ENAC 4INTERLAB

Y o8
LNt Informe de analisis

* | as actividades marcadas no estdn amparadas porla acreditacién de ENAC,

DATOS GENERALES

NFORME N°: 2258833

ANALISIS No: 4242871

MUESTRA REMITIDA POR: AQUARA (ALHAMA DE ARAGON)

DOMICILIO: AVDA. DE ARAGON, 18

POBLACION: 50230-ALHAMA DE ARAGON

DENOMINACION MUESTRA: GRIFO ALHAMA (AVENIDA ARAGON - BAR AVENIDA)

DESCRIPCION MUESTRA: Plastico de 500 mL{1), Flistico estéril 500 mL (Tiosulf. Sédico)| 1), Tubo esteril 50 mL (HNO3)(1),
conteniendo agua potable

FECHA RECEPCION: €/D5/2018
FECHA FINALIZACION Y EMISION: 15/05:2018

Andlisis realizado por INTERLAB Catalufia, ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n® 1190/LE2328, C! Apel-les
Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBI - Tel. 93 699 54 45 - Fax 53 699 53 70:
Fecha inicio anilisis 2/05/2018.

Caracteres oiganolepticos o = I r X |

Color Método PH/Co Ca-Q-PE-0031 15 <515 mg.’L Pt'Co

* Olor Dilucion Ca-Q-PE-0020 3 a25°C <1 Ind. de dil.

* Sabor Dilucién Ca-Q-PE-0020 3a2s5°C < Ind. de dil.

Turbidez Mefelometria Ca-Q-FPE-0003 B 0.29 +14% UMNF

Caracteres Fisieo Quimicos [ AT A i e T

Amonio Espectrofotometria Ca-Q-PE-0021 0.5 < C 10+20%  mgil

Cloro residual libre Espectrofotometria Ca-Q-PE-0004 1.0 =0.10+15% mgllL

Conducﬁvidad a20°C Electrometria Ca-Q-PE-D001 2500 937 £10% pSlem
Electrometria Ca-Q-PE-0002 8595 7.8 0.1 U. pH.

iy L Pl e

Caobre Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002 2.0 <0.01 £27%  mg/L

Cramo Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002 50 =10+14%  pall

Hierra Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002 200 < 10 £22% palL

Miquel Metales por ICP-OES Ca-C-PE-00D2 20 <10+18%  pa!

Ploema Metales por ICP-QES Ca-C-PE-0002 10 <8 :t"-‘"% pgll

Carsoteres mizrobiongicas /A

Bacterias coliformes Filtracion membrana Ca-M-PE-DD48 (1] a ul fc J100 mL

Ezcherichia coli Filtracion membrana Ca-M-PE-DO4G 0 1] u.f.c /100 mL

INFORMACION SUMINISTRADAFOR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 8/05/2018
CLORO MEDIDO POR EL CLIENTE: 0.56 mg/L

DHSERVACIONES

GRIFO CONSUMIDOR
Resultados en microbiclegia: de 1 a 3 ufe se interpreta como organismo presente yda4 a9 ufc como recuento estimada.

Este informe sélo afecta a la muestra analizada. Sélo pedra reproducirse parcialmenta can la autorizacién por eserito del laboratorio.

Aprobado en Intedab Catalufia por Téenico Superior: Marta Gil Farriol, Director Téenico: Marta Gil Farriol.




ENAC 4 INTERLAB

Informe de analisis

INFORME N': 2323062

ANALISIS N 4242880

MUESTRA REMITIDA POR: AQUARA (ALHAMA DE ARAGON)

DOMICILIO: AVDA. DE ARAGTM, 10

POBLACION: 50230-AL HAMA DE ARAGON

DENOMINACION MUESTRA: GRIFO PABELLCH PCUDEPORTIVO

DESCRIPCION MUESTRA: Piistico de 500 n\l_{gzah?ésiim esténl 500 rel (Tiosuf. Sadico){ 1), Tubo 2sterl 50 mL (HNC)(1),
canteriendo agua potahle

FECHA RECEPCION: 9108/2018

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 200022018

Andlisis realizado por INTE Cataluna, e os cubjertos ggrlg_acfedbcién ENAC n® 1190/LE2328, Cl Apeles

-Fax %3 659537

I
Mestres 9, Local 1- 08131 RUB| - Tel. 93 o
Fecha inicio analisis 202018,

RD 1402003 | RESULTADOS | UNIDADES

_ e
Crder Método PCo Ca-Q-PE-DD31 15 <515  mplPuCo
* Olor Dilucién Ca-C-PE-0020 32250 <1 Ind. de dil.
* Sabor Dilugion Ca-0-PE-0020 iaas°C <1 Ind. de dil.
Turbidez Nefelometria Ca-Q-FE-D003 5 0.10=14%  UNF
Armenio Especirofotometria Ca-0-PE-0021 05 <0i0420% mgl i
Cloro residual e Espcirofotomelria C3-0-PE-0004 1.0 024 £15% mgl
Conductidad a 20°C Electrometria Ca-0-PE0001 2500 W2 +0%  pSem
pH Blectrometria Ca-0-FE-0002 585 78401  UpgH
Caacteresmicrobiolégicos I I [ R )
Baderias coformes Filtracién membrana Ca-M-PE-0045 0 0 wfeli00 m
Escherichia ool Fillracién mermbrana Ca-M-PE-D(48 0 0 wfed100 L

Analisis realizado por | B Madrid, Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 1190/2327;-INTERLAR S.L.U. con

NTERLA
sada en C/Santa Leonor, 39 17 planta, 28037 Madrid:
Fecha inicio analisis 14/022015

LTADOS
Metales Lt A e L s £l S epth
Cotbre MAD-E-PE-0255 (ICP-ME) 20 0012 £13%  mgl
Crema MAD-E-FE-0256 (ICP-MS) 0 <2#13% gl
Higro MAD-E-PE-0255 (ICP-MS5) 200 <5+12%  ppl
Niguel MAD-E-PE-0255 (ICP-W3) i <2 +14% pal
Flomo MAD-E-PE-0255 (ICP-MS5) 10 <2#13%  ppl

INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 7/D8/2018
[CLCRO MEDIDO PCR EL CLIENTE: 0.4 mgiL

GRIFO CONSUMIDCR. |
Este informe es modificasion del informe n® 2320441
Restitados en microbiclogla: de 1 a 317G = inferpreta como organismo presente y die 4 3 9 ufo como recuento estimado.




ENAG 4 INTERLAB

(] i
i 3 Informe de analisis

* Las actividades marcadas no estin amparadss por la acreditacion de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME N°: 23346E0

ANALISIS N°: 4242887

MUESTRA REMITIDA POR: AQUARA (ALHANA DE ARAGOM)

DOMICILIO: AVDA. DE ARAGON, 10

POBLACION: 50220-AL HAMA DE ARAGON

DENOMINACION MUESTRA: GRIFQ BAR KARLOS

DESCRIPCION MUESTRA: F'iastc::i de 500 L[ a?agiasuno ectérl F00 miL (Tiosuf, Sodica)(1), Tubo esteril 50 mlL (HNO3)(1),
oontenendo agua pi

FECHA RECEPCION: 5092018

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 70072018

2
2

bt b

N1l
1l

Analisis realizado por | alunia, g s cubiertos por la acreditacion ENAC n® 1130ILE2328, C/! Apelles
e e E L I T4 el i e S ! R
Fecha inicio analisis RWOZ016.

Coter Mélodo PiCa Ca-0-PE-0034 i 15 <535 mgLPtCo
" Ol Dilucidn Ca-Q-PE-0020 2325°C 1 Ind. de dil.

* Saber Dilusifin Ca-0-PE-D0Z0 2305°C 1 Ind. de dil.
Turhidez Nefelometria Ca-0-FE-DI03 5 012214%  UNF
Caracteres Frsico-Guimil - P, Iy e
Armonio Especirofotometria Ca G- PE-0021 0.5 <010420%  mgl

Clor residuzl Fore Especirofotometria C3-Q-PE-0004 1.0 D84+15% mgl
Conductividad a 20°C Eecirometria Ca-Q-FE0001 2500 DEO+ID%  pSiem

H Blectrometria Ca-0-FE0002 8505 7800 UgH
Bacterias colfommes Filtracién membrana Ca-M-PE-0045 D D wiedinaml
Escherichia colf Filtracién membrzana Ca-M-PE-0D46 0 0 wieilam

Analisis realizado por INTERLAB Madrid. Ensayos cubiertos por la acreditacidn ENAC n® 1190/2327:-INTERLAB 5.LU. con
sada en C/Santa Leonor, 39 1* planta, 2803? Madrid:

Fecha inicio analisis 802016

Gc-bfe MAD-E-PE-(755 (ICF-MS] 20 0004 212%  mpl
Cromo MAD-E-PE-0255 (ICP-MS) £ z2s1a%  pgl
Hiemra MAD-E-PE-0255 (ICP-MS) am <5£12%  ppl
Nigus! MAD-E-PE-0258 (ICE-MS) B <24W% ol
|Floma MAD-E-PE-0255 (ICP-MS) 10 =2#13%  pol

INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 4/D2%2018
CLCRO MEDIDO POR EL CLIENTE: 0.55 mg'L

GRIFO CONSUMIDCR
Restitadas en microbiclogia: de 1a 2 ofc s2 inlerprata como crganismo presente y de £ a € ufc como recuento estimadn.

Este informe sblo afecta a la muestra anaizada. 54lo podra reproducirse parcidimente con |a aulorzacion por escrto del lsborsterio.
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Informe de analisis

* Las actividades marcadas no estan amparadas por |a acreditasion de ENAC,

DATOS GENERALES

INFORME N°: 2351402
ANALISIS N°: 4242872

1
L

MUESTRA REMITIDA POR: AQUARA (ALHAMA DE ARAZON)
DOMICILIO: AV DE ARAGON, 10

POBLACION: 50330-A1 HAMA DE ARAGON

DENOMINACION MUESTRA: GRIFO TALLERES LIASITO
DESCRIPCION MUESTRA: Fidstico de 500 mL(1). :ﬂlifsme:m 500 mi_ (Tiosu, Sédico)(1), Tubo esteril £0 mL (HNO3)(1),

conteniendo agua

FECHA RECEFCION: 2110/2018
FECHA FINALIZACION Y EMISION: 4/10v2013

Analisis realizado por
Mestres 9

NIER.LﬁB luria, ensayos cubisrios orla acreditacién ENAC n® 1190/LE2328, C/ Apel-les
9, Local 1- 08191 RUBI - Tel. 9 650 54 A%DSFaxﬂmg pe

Fecha inizio analisis 21002018,

=0 b8l =T
Coor Método PiCo Ca3-0-PE-D031 15 <545 mplLPUCo

* Olor Dilucidin Ca-C-PE-0020 2305°C i Ind. de dil.

* Sabor Dilucién Ca-0-PE-0020 2335°C 1 Ind. de dil.
Turbidez Nefelometria Ca-0-PE-0N03 5 0.11:14%  UNF

Amnio Especirofolometria Ca-0-PE-0021 0 <010420% mpl

Clom residual lbre Especirofotermetria C3-0-PE-0004 1.0 067 =15% mpl
Conductividad 3 20°C Blectrometria Ca-0-PE-0001 2800 BE310%  pSiem

™ Elecirometria Ca-0-PE-0002 6506  74:01 UpH.
Bacterias coiformes Fillracidn membrana Ca-M-PE-0045 0 0 ufeliOml
Escherichia col Filtracién membrzna Ca M-PE-0045 0 0 w100 mL

Analisis realizado por |

Fecha inicio analisis 4/10/2018.

RESULTADOS

c«:m MAD-E-PE-0255 (ICP-MS) 20 00HI3% mpl
Cromo MAD-E-PE-0255 (ICP-MS) 50 €2413%  pgll

Hiero MAD-E-PE-0255 (ICP-M3) 200 F:2%  pgl
Niguel MAD-E-PE-0255 (ICP-MS) 210 <2+14%  pgl

Floma MAD-E-PE0255 (ICP-M3) i €2413%  pol

por INTERLAB Madrid. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 1190/2327;-INTERLAB 5.L.U. con
sada en C/Santa Leonor, 39 17 planta, 28037 Madrid:

FECHA DE TOMA: 21002018
CLCRO MEDIDO PCR EL CLIENTE: 0.4 mglL

GRIF'O CONSUMIDCR
en microbiol

da 132w e inlerpreta como organisme presente y da 4 a 8 ufe como recusnto stirmado.

Este informe sélo afecta a la muesira anaizada. Sdlo podrd repredudirss parciaimente con |a autorzacién por escito del laboratoric.




4. DIFUSION

El presente Informe Anual sobre los resultados del control en grifo del consumidor
realizado por el Ayuntamiento como érgano responsable encargado de lagestion del
abastecimiento del agua de consumo, seradifundido a la poblacion mediante su

insercion en el Tablon de Edictos del Ayuntamiento de Alhama de Aragén y por

publicacién en lapagina webwww.alhamadearagon.es, que el Ayuntamiento posee.
Por tltimo y objeto de dar cumplimiento al Programa de Vigilancia sanitaria delagua de
consumo humano de la Comunidad Auténoma de Aragon,el ayuntamiento dara

traslado de una copia de dicho Informe a la Subdireccion Provincialde Salud Publica.

En Alhama de Aragon, a 25de Febrerode 2019.




